Nahlady formularov reviznych sprav programu PATLink PRO (Plus)
(pre vysledky z pristroja MI3309BT)

PRO Spravy

(dostupné v ramci Standardne doddvaného programu)

Metrel PAT PRO

- o =& METREL
SPRAVA 0 TESTOVANI ELEKTRICKEHO ZARIADENIA VYSLEDKY TESTOV E-CHECK 235

PAT PRO
Popis P/F | Datum | Vizudlna | Ochranné | Izolacia Izolacia ika- Unika- | Unikaja- | Dotykovy Funk ny | PRCD? |POL *
zariadenia testu | kontrola: |  spojenie Probe juci prad | jaci prad | ci prad prad test
(nahr.) (nahr.)
Sonda
(vietko) Q) (MQ) (MQ) (mA) (mA) (mA) (mA) (kVA) (ms)
Download 2
New Building 1
MICRONIX KANCE VRTACKA  27.07.2018 E 012 P 299 P 044 P
1) Uvedené s najhorsie vysledky.
2} Ak niektory z testov RCD nevyhovel, celkovy vysledok je N (nevyhovujlics).

3} Polarita
4) P sa zobrazi, ak autotest nie je tplne dokon eny




Vsetky detaily PRO

®
Zakaznik ¢&.: (doplnit)  Konfrolnyzdznam &.:  (dopinit)  Objednavka¢..  (doplinit) M E TR E I_

SPRAVA O TESTOVANI ELEKTRICKEHO ZARIADENIA —

Véetky detaily PRO Patmer Unternarmen. [N

Miestnost'New Building 1 Objekt

Spotrebié/Projekt Datum testu 27_VII 2016 Stav

VRTACKA Platné do: 27 VIl 2018 i

Nazov spotrebica / zariadenia Poznamka

MICRONIX KANCE Miesto testu

Meranie Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4 Parameter 5 Limit Vysledok 1 Stav

Vizualny test Spravne

Ochranné spojenie 200mA 5s 0300Q 0120  Spravne

|zolacia 500v 5s 1MQ 2,99 MQ  Spravne
500V 5s 1MQ 525V Spravne
30.0v 5s 230V 3,50 mA 044 mA  Spravne

Unikajuci prad nahr.

Funkény test Spravne

Podpis: Zakaznik: Pracovnik:
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PRO Reporty PLUS
(dostupné po zakupeni licencie A1203 — upgrade z PAT Link PRO na PAT Link PRO Plus)

Metrel PAT PRO Plus

= & METREL
SPRAVA O TESTOVANI ELEKTRICKEHO ZARIADENIA E-cHECK

PAT PRO Plus Partner-Unternehmen

VSEOBECNE UDAIJE
Adresa zakaznika:

(doplnit) (oplnit’)

27. jala 2016
27. jala 2016

PODPIS A PECIATKA

tnych noriem

hovujucich zariadeni

4. marca 2019
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B |
SPRAVA O TESTOVANI ELEKTRICKEHO ZARIADENIA VYSLEDKY TESTOV

E-CHECK ==

PAT PRO Plus Partaer-Untarehmen N
Popis Datum | Vizudina | Ochranné | lzolacia Izolacia Unika- Unika- | Unikaju- | Dotykovy |[Klieste | Funk ny
zariadenia testu | kontrola: | spojenie Probe juci prud | juci prud | ci prad prud
(nahr.) (nahr.)
Sonda
(vsetko) ((9)] (MQ) (mA) (mA) (mA) (mA)
Download 2
New Building 1
MICRONIX KANCE VRTACKA  27.07.2018 P 012 P 299 P 044 P

1} Uvedené su najhorie vysledky.

2} Ak niektory z testov RCD nevyhaovel, celkovy vysledok je N (nevyhovujace}.
3} Polarita

4) P sa zobrazi, ak autotest nia |e Uplne dokon eny




e | S & METREL
SPRAVA O TESTOVANI NEVYHOVUJUCE ZARIADENIF&-check

Pariner-Uniternehmen

PAT PRO Plus
VSEOBECNE UDAJE

dopint) (dopinit)

Spotrebié Umiestnenie D Popis chyby Ginnost
MICRONIX KANCE /New Building 1 VRTACKA
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Metrel PRO Plus (Single)

&% METREL
SPRAVA O TESTOVANI ELEKTRICKEHO ZARIADENIA E-CHECK

{0} Plus (single) Partner-Unternehmen

VSEOBECNE UDAIJE

ICRONIX KANCE VRTACKA

MI 3309BT
13370635

27.07.2016
: 27.07.2018
KONTROLA A VYSLEDKY TESTOV [ | v ||
Priloha EIEI Nebezpetné mechanické Casti IEIEI
N O O
Uchytenle kabla EIEI Znamky pre&azenia, neprimeraného zaobchadzania a pod. EIEI
[(H N}
IEIEIEIE
/ O O
EIEI Funkenosc bezpecnostného mechanizmy 10|
ky O O
Bezposnostné Wilhato EIEI_IEEI
VYSLEDKY TESTU
Funkcia Limit Vysledok 1 Vysledok 2 Stav
Vizualny test Spravne
Ochranné spojenie 0,30Q0,12Q Spravne
|zolacia 1 MQ 2,99 MQ Spravne
Unikajuci prad nahr. 3,50 mA 0,44 mA Spravne
Funkény test Spravne

PODPIS A PECIATKA

4. marca 2019
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Vsetky detaily PRO Plus

oy st Gt o <& METREL
SPRAVA O TESTOVANI ELEKTRICKEHO ZARIADENIA

Vsetky detaily PRO

E-CHECK

Partner-Unternehmen

VSEOBECNE UDAIJE
Adresa zakaznil C

a: Dodavatel:
(doplnit) (doplnit)

I Rugny,
O R

prenosny

27. jula 2016

27.jula 2016

(doplnit)

KONTROLA A VYSLEDKY TESTOV

Zariadenie bolc

! B
nych noriem

Imiestnenie Umies
Datum: 4. marca 2019 Datum:

DAtun 4. marca 2019
I -oapis
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Zakaznik ¢.: (doplnit)  Kontrolny zdznam ¢.:  (doplnit)  Objedndvkaé:  (doplnit)

SPRAVA O TESTOVANI ELEKTRICKEHO ZARIADENIA

Véetky detaily PRO

METREL’

E-CHECK 8

Partner-Unternehmen

Miestnost'New Building 1 Objekt

Spotrebié/Projekt Datum testu 27. VI 2016 Stav

VRTACKA Platné do: 27. VIl 2018 St

Nazov spotrebita / zariadenia Poznamka

MICRONIX KANCE Miesto testu

Meranie Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4 Parameter 5 Limit Vysledok 1 Stav

Vizualny test Spravne

Ochranné spojenie 200mA 5s 0300 0,12Q  Spravne

|zolacia 500v 5s 1MQ 299MQ  Spravne
500v 5s 1MQ 525V Spravne

Unikajuci prud nahr. 30.0v 5s 230v 3,50 mA 0,44 mA  Spravne

Funkény test Spravne

Podpis: Zakaznik: Pracovnik:
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